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El Regulador de Presiéon de ajuste a Motor

PAX1 es un actuador lineal flexible acoplado a
reguladores de presién de precision Fairchild y
capaz de controlar rangos de presion de 0-0.5
psi a 0-3000 psi, todo alojado en una carcasa
antideflagrante. El modo de fallo de la unidad es
de forma inherente "fallo en posicién", ya que el
actuador mantiene su posicion cuando se pierde
la alimentacion eléctrica.

La opciones de alimentacioén incluyen 12-24 VCC o entrada de
CA universal 95-250 VCA 47-63 Hz.

El PAX1 puede accionarse en lazo abierto utilizando dos
entradas de cierre del interruptor aisladas épticamente (Arriba
y Abajo) para cambiar el punto de ajuste de los reguladores
de presion. El PAX1 seguird cambiando el punto de ajuste del
regulador de presién en respuesta a la entrada activada hasta
alcanzar cualquiera de los limites de rango ajustable.

El PAX1 tiene una entrada de control aislada de 4-20 mA para
controlar proporcionalmente el punto de ajuste del regulador
de presion. En el modo de control analégico, la unidad se
bloguea en caso de pérdida de la sefal de control.

El actuador cuenta con pulsadores ARRIBA (EXTENDER) y
ABAJO (RETRAER) debajo de la cubierta, para facilitar la
puesta en servicio y permitir el control local del punto de
ajuste del regulador de presion. Debajo de la cubierta, hay
una interfaz de accionamiento de motor hexagonal hembra
de 8 mm (°/16") para permitir el ajuste manual del punto de
ajuste en caso de pérdida de la energia eléctrica.

/\ PRECACION: La tapa no debe retirarse en presencia
de una atmoésfera combustible clasificada cuando el
equipo esta alimentado. Son posibles varias fuentes de
alimentacion incluyendo las que operan las entradas
analégicas, entradas de pulsos, relés de alarma y
circuitos de feedback.

El actuador incluye dos relés de alarma SPDT de 1 Ay

250 VCA totalmente ajustables (uno alto y otro bajo) que
proporcionan una funcion de alarma cuando la presion de
salida del regulador de presion alcanza valores criticos. Los
relés estan enganchados magnéticamente para mantener los
estados del interruptor de alarma cuando se desconecte la
energia. Esto permite una funcion de alarma precisa en los
sistemas que quitan la energia del actuador entre los ajustes
para conservar la energia como se hace generalmente en las
instalaciones de energia solar.

El PAX1 ofrece una salida opcional de sefal de retorno
electrénica aislada dpticamente de 4-20 mA. Esta
caracteristica de sefal de retorno es funcional tanto para la
configuracion de control de pulsos como para la de control
analogico. La unidad debe tener alimentacién eléctrica para
facilitar la funcion de salida de sefal de retorno.

El PAX1 también puede controlarse a través de
comunicaciones digitales Modbus RTU sobre una red opcional
RS-485 aislada dpticamente. Las comunicaciones Modbus
incluyen un conjunto de comandos con todas las funciones
que permite el control, la supervision, la puesta en marchay la
capacidad de diagnostico a través de la comunicacion digital.
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2. Informacién general

El requlador de presién operado a motor descrito en este
documento ha sido disefiado y fabricado con la tecnologia
mas avanzada. Todos los componentes estan sujetos a
requisitos estrictos de calidad y ambientales durante su
fabricacién. Nuestros sistemas de calidad estéan certificados
por la norma ISO 9001.

Este manual de usuario contiene informacién importante que
permite a un usuario competente instalar, utilizar y mantener
este regulador de presion del grupo motor. La instalacion,

el funcionamiento y el mantenimiento de esta unidad en

un area peligrosa deben ser realizados por una persona
adecuadamente capacitada y cualificada y de acuerdo con
todos los cddigos de préactica aplicables para la Clasificacion
de areas peligrosas especifica.

/\ ADVERTENCIA

La instalacion debe ser llevada a cabo por personal
cualificado de acuerdo con todas las normas y
ordenanzas nacionales y locales.

Riesgo de descarga eléctrica. Es posible que haya varias
fuentes de energia. Antes de realizar el mantenimiento,
desconecte todas las fuentes de energia. En caso
contrario, podria sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

Antes de empezar la instalacion, debe leer con atencion

y comprender todas las instrucciones. Guarde este
documento para futuras consultas. No leer o no comprender
estas instrucciones puede provocar un funcionamiento
inadecuado del dispositivo, lo que podria causar danos en el
equipo, lesiones graves o incluso la muerte.

Clasificaciones de areas peligrosas

A prueba de explosiones FM

Clase I, Division 1, Grupos A,B,C,D, T6...T5
Clase Il, Ill Division 1, Grupos E,F,G, T6...T5
Clase 1, Zona 1, AEx db IIC, T6...T5 Gb
Zona 21, AEx tb llIC T85°C...100°C Db
T6[T85°C]: Ta = -40°C a +65°C
T5[T100°C]: Ta = -40°C a +70°C

Tipo 4X/6P, IP66/68

CSA

Clase I, Divisién 1, Grupos B,C,D, T6...T5
Clase I, Il Division 1, Grupos E,F,G, T6...T5
Ex db IIC, T6...T5 Gb

Ex tb lIC T85°C...T100°C Db

T6[T85°C]: Ta = -40°C a +65°C

T5[100°C]: Ta = -40°C a +70°C

Tipo 4X/6P, IP66, IP68

CCC/NEPSI

Ex db IIC T6/T5 Gb

Ex tb [lIC T85°C/T100°C Db
T6/T85°C : -40°C a +65°C
T5/T100°C : -40°C a +70°C
IP66/1P68

ATEX/IECEx/UKEX

Ex db IIC T6/T5 Gb

Ex tb I1IC T85°C/T100°C Db
& 112 GD

T6[T85°C]: Ta -40°C a +65°C,
T5[T100°C] Ta -40°C a +70°C
P66, IP68

Condiciones de uso en areas peligrosas FM

El cableado en lugares peligrosos debe cumplir con la
norma ANSI/NFPA 70 (NEC®).

El cableado debe tener una clasificacion de 110 °C o
superior.

Se necesitan juntas certificadas a prueba de explosion de
hasta 18" para las instalaciones de los Grupos A, B, Cy D
o de hasta 2" para las instalaciones del Grupo IIC.

El Actuador PAX1 incluye juntas para el camino de la
llama. Consulte a fabrica si las reparaciones de las uniones
del camino de la llama son necesarias.

Se necesitan juntas de conductos con clasificaciéon
adecuada para evitar la entrada de agua en aplicaciones
NEMA 4X, IP66 o aplicaciones sumergibles IP68 y NEMA
6P. Las juntas deben estar clasificadas para el entorno
de uso como zona peligrosa, proteccién de entrada y
temperatura.

Condiciones de uso en areas peligrosas CSA

El cableado en lugares peligrosos debe cumplir con la
norma CSA: CEC Parte 1.

Se necesitan juntas certificadas a prueba de explosion de
hasta 18" tanto para las instalaciones de las Zonas como
de la Division.

El Actuador PAX1 incluye juntas para el camino de la
llama. Consulte a fabrica si las reparaciones de las uniones
del camino de la llama son necesarias.

Se necesitan juntas de conductos con clasificaciéon
adecuada para evitar la entrada de agua en aplicaciones
NEMA 4X, IP66 o aplicaciones sumergibles IP68 y NEMA
6P. Las juntas deben estar clasificadas para el entorno
de uso como zona peligrosa, proteccién de entrada y
temperatura.

PRECAUCION: USE CABLES DE ALIMENTACION
ADECUADOS PARA AL MENOS 90 °C.

EL CABLEADO DEBE CONECTARSE SOLAMENTE A UN
CIRCUITO DE CLASE 2.

PRECAUCION: MANTENGA LA CUBIERTA BIEN AJUSTADA
MIENTRAS LOS CIRCUITOS ESTEN BAJO TENSION.

ADVERTENCIA: PELIGRO POTENCIAL DE CARGA
ELECTROSTATICA — CONSULTE LAS INSTRUCCIONES.

SE DEBE INSTALAR UNA JUNTA A 45 cm (18 pulgadas)
DEL CIERRE
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2. Informacion general continuacion

3. Instalacion

Condiciones de uso en areas peligrosas (clasificadas)

e En determinadas circunstancias extremas, las piezas no
metdlicas incorporadas en la caja de este equipo pueden
generar un nivel de carga electrostatica susceptible de
ignicién. Por lo tanto, el equipo no debe instalarse en
un lugar donde las condiciones externas sean propicias
para la acumulacion de carga electrostatica en dichas
superficies. Ademas, el equipo debe limpiarse solamente
con un pano humedo.

e Sinecesita informacion sobre las juntas antideflagrantes,
pdéngase en contacto con el fabricante.

El PAX1 puede instalarse en cualquier posicion sin que esto
afecte su funcionamiento. Puede instalarse en una superficie
plana aprovechando los agujeros de montaje del actuador.
Ademas, se encuentra disponible un soporte de montaje
opcional. Para obtener mas detalles, véase «Dimensiones
exteriores del PAX1».

Tuberia del regulador de presion

Antes de realizar la instalacion, limpie todas las tuberias,
para eliminar la suciedad y las incrustaciones. Aplique una
cantidad minima de compuesto para tubos, solamente en

las roscas macho del racor. No utilice cinta de teflén como
sellante. Empiece con la tercera rosca posterior y trabaje lejos
del final del racor, para no contaminar el regulador. Instale

el regulador en la linea de aire. Las conexiones de entrada y
salida estan etiquetadas en el cuerpo del regulador, debajo
de los puertos. Apriete las conexiones de forma segura.

NOTAS: Se debe aplicar aire sin aceite al regulador. Utilice
un filtro para eliminar la suciedad y el liquido atrapado en la
linea de aire delante del regulador de presion. Si se utiliza un
lubricador de linea de aire, DEBE estar ubicado aguas abajo
del regulador de presién, en caso contrario, el rendimiento se
verd afectado.

Instalacién bajo el nivel del suelo

Ventilacion del regulador de presién: En el caso de las
unidades que se instalan bajo tierra y en zonas donde la
unidad puede estar bajo agua debido a inundaciones, la
ventilacion del regulador de presién debe canalizarse a una
zona donde la salida del tubo de ventilacion esté situada

a una altura superior a posibles inundaciones. El agua que
entra en la ventilacion de la cubierta provocard un aumento
de la presion de salida en relacion directa con la profundidad
del agua por encima de la ventilacion. Esto puede causar un
aumento significativo de la presién de salida, especialmente
en los sistemas de baja presion, lo que puede generar
condiciones de sobrepresién peligrosas en el sistema.

Junta del conducto: El PAX1 esta clasificado para un
funcionamiento sumergido limitado, y el usuario es
responsable de asegurarse de que el agua no pueda entrar
en la carcasa del PAX1 a través de la conexién o el puerto
del conducto. Asegurese de que la instalacion del conducto
sea estanca en los puntos que pueden estar sumergidos bajo
el agua. En caso de que los conductos sean propensos a
recoger la condensacion interna, deberan utilizarse trampas
de conductos, drenajes y juntas adecuados para evitar que la
condensacién se acumule dentro de la carcasa del PAX1.
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3. Instalacion continuacién

Cableado

El PAX1 puede controlarse con tres diferentes interfaces

de control (Analégico, Pulsos y Modbus). Los diagramas de
cableado, Iméagenes 3-11, que se muestran abajo, indican las
conexiones necesarias para el funcionamiento de la unidad
en funcion del tipo de control, asi como las conexiones a
otras funciones, como la sefial de retorno de posicién y los
interruptores de alarma.

Los bloques del terminales pueden alojar cables de hasta

1,5 mm (14 ga.). Debido a los requisitos de seguridad, los
cables que entran en los bloques de terminales TB2 y TB3
(relés de alarma) requieren punteras (suministradas) para
proporcionar un aislamiento adecuado para las conexiones
de CA de alta tensién. Las unidades PAX alimentadas con CA
también requieren punteras de crimpado que entran en el
bloque de terminales en las conexiones 11y 12.

\ Engarce la puntera en el cable y luego

coloquelo en el bloque de terminales.

Imagen 1

Conexion a tierra

Se proporciona una lengteta de tierra interna. Utilice el
terminal de anillo suministrado para realizar la conexién a
tierra interna de la unidad usando de 14 a 18 ga. Cable.

Conexidén de tierra interna

Imagen 2

Dimensionamiento de la alimentacion eléctrica

Para un funcionamiento a 12 VCC, la fuente de alimentacion
recomendada debe tener una capacidad minima de
2 amperios.

Para un funcionamiento a 24 VCC, la fuente de alimentacion
recomendada debe tener una capacidad minima de
1 amperio.

Actuador Lineal PAX1
Caracteristicas de consumo de intensidad

0.9

0.6

Intensidad suministrada (A)

0.3

0
10 15 20 25 30

Voltaje suministrado (V)

Actuador Lineal PAX1
Intensidad suministrada en lazo de control de pulsos

18

15

12

Intensidad de lazo de corriente (mA)
©

0 10 20 30

Voltaje de suministro de lazo (V)
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4, Conexiones eléctricas, Alimentacion de CC

UP _T
o ©

up

DN —L_
O O

4' ALIMENTACION EXTERNA DEL LAZO
+ =

CONTROL | ppn
DE PULSOS

mA - ANALOGICO

B(+)
RS-485
A)

+ } ALIMENTACION

mAj CONTROL

ALIM
LAZO

SENALDE | *
RETORNO | _

RS-485 TIERRA

I,

Conexion interna del interruptor
NO/ISOLATE (no/Aislado).
Configurado en ISOLATE (Aislar)

DECC

CTLL LTI
900000

Interruptor configurad
en PULSE (PULSO)

o
\ Interruptor de aislamiento SW2
Configurado en «Isolate» (Aislado)

Imagen 3  Control de entrada de pulsos eléctricamente aislados usando una alimentacion de lazo externo
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Imagen 4 Control de entrada de pulsos no aislados usando la fuente de alimentacién comun para la alimentacion de lazo
de control de pulsos
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Imagen 5 Control analdgico 4-20 mA
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4, Conexiones eléctricas, Alimentacion de CC continuacién
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Imagen 6 Conexiones de alimentacion y sefial de retorno
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Imagen 7 Sehal de retorno no aislado usando la alimentacidn eléctrica Suministro para alimentacion del lazo de la sefial retorno
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5. Conexiones eléctricas, Alimentacion de CA
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Imagen 9 Control analdgico 4-20 mA
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Imagen 10 Conexiones de alimentacidn y sefal de retorno
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5. Conexiones eléctricas, Alimentacion de CA continuacion

l \/-\/
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N
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Imagen 11 Conexiones del interruptor de alarma
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6. Interfaz de usuario

Interruptor de configuracion

Interruptor de CONFIGURACION giratorio de ocho posiciones,
para ajustar el tipo de control y configurar los finales de
carrera, los puntos de alarmay la calibracién de la sefal

de retorno.

Configuracién de los interruptores DIP

SW1 selecciona 4-20 mA para la entrada de control analégico
o el control de comunicacién Modbus.

SW2, Aisla: Las entradas del control de pulsos estan aisladas
de la fuente de alimentacion de CC que proporciona energia
a la unidad y deben alimentarse mediante una fuente de
alimentacion externa separada. (Véase la imagen 3). Esto

es util para recorridos largos de las lineas de control, para
eliminar los lazos de tierra con la fuente de alimentacion local
y el equipo de control.

SW2, NO: El circuito de entrada del control de pulsos

esta conectado a la fuente de alimentacién de CC que
proporciona energia a la unidad. No se requiere una
alimentacion de lazo de control externo. Un lado de los
contactos de control debe estar conectado a la conexién de
alimentacion(negativa). (Véase la Imagen 4).

Nota: SW2 no funciona para unidades alimentadas con CA.
La entrada de control por pulsos para el actuador alimentado
por CA es configurable para control aislado solamente. No
hay conexién interna con la fuente de alimentacion para

las unidades alimentadas por CA, por lo que el actuador
debe cablearse como una unidad de entrada aislada
independientemente de la posicion del interruptor SW2.

Interruptores de pulsadores

ARRIBA: Mueve el punto de ajuste del regulador de presion a
una presion mas alta.

ABAJO: Mueve el punto de ajuste del regulador de presiéon a
una presion mas baja.

SET: Se utiliza junto con el interruptor giratorio de
CONFIGURACION para establecer los limites de presion,
los puntos de alarma y la calibracion de sefal de retorno
analogica.

Indicadores de led

PWR: Verde, la tensién de suministro es de entre 11y
30 VCC. Rojo, la tension es inferior a 11 VCC o superior a
30 VCC.

LIMIT HI: Verde, limite alto no alcanzado, la barra de empuje
se movera en ambas direcciones. Rojo, Limite alto alcanzado,
el eje de emuje solo se movera hacia ABAJO (RETRAER)
solamente.

LIMIT LO: Verde, limite bajo no alcanzado, la barra de
empuje se movera en ambas direcciones. Rojo, limite bajo
alcanzado, el eje de empuje se moverd hacia ARRIBA
(EXTENDER) solamente.

ALARM HI: Verde, alarma alta no alcanzada, relé de alarma
alta no energizado. Rojo, alarma alta alcanzada, relé de
alarma alta energizado. El contacto NO esté cerrado.

ALARM LO: Verde, alarma baja no alcanzada, relé de alarma
baja no energizado. Rojo, alarma baja alcanzada, relé de
alarma baja energizado. El contacto NO esta cerrado.

SWi1 SwW2

Interruptor de
CONFIGURACION
Imagen 12

Potenciometro de velocidad

Potenciémetro de 20 vueltas. Ajusta la velocidad del actuador
de 1,2 mm/min a 60 mm/min.

Para obtener el maximo rendimiento del PAX1, el rango de
velocidad del motor puede ajustarse mas alla de su velocidad
de pérdida. La velocidad maxima de funcionamiento real
alcanzada dependera de la tensiéon de suministro y del
empuje maximo requerido. El empuje maximo requerido
dependerd del modelo de regulador de presion y su rango de
presion.

Si el motor se detiene antes de que se pueda alcanzar el
rango de presién maximo, se reduce la velocidad del motor.

Potenciometro de amortiguacion

Potenciémetro de 1 vuelta. Ajusta el rango de velocidad de la
rampa de inicio. Use este control para evitar la busqueda de
la salida en el punto de ajuste.

Control manual

El actuador se puede operar manualmente girando
manualmente el motor a través de un casquillo hexagonal
hembra de 8 mm (°/16") ubicado a través del orificio en la
cubierta PCA superior cerca del botén SET. Al girar el motor
en el sentido de las agujas del reloj, el eje de empuje se
extiende. en el sentido de las agujas del reloj el eje se retrae.
Asegurese de no llevar el actuador hasta sus topes mecanicos
ni sobrecargar el par la caja de engranajes, ya que esto podria
danarla.

10 Regulador de presion operado a motor PAX1 Manual de Usuario




7. Puesta en marcha

/\ ADVERTENCIA 2. Configuracion de la corriente de control analégico

NOTA: es posible que haya varias fuentes de energia. Este procedimiento ajusta tanto los finales de carrera como la

sefal de corriente asociada con las posiciones 0% y 100%

No quite la cubierta en el lugar sin antes haber
desenergizado completamente la unidad.

La puesta en marcha debe realizarse en una zona segura

2.1

Conecte una fuente de senal de 4-20 mA
a los terminales de entrada de 4-20 mA.

antes de la instalaciéon en una zona peligrosa. 2.2  Encienda la unidad.

Antes de quitar la cubierta 'y realiz_ar ajustes d_e potenfia en 2.3 Coloque el SW1 en 4-20 mA.

el lugar, se debe obtener un permiso de trabajo especial. )
2.4 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION

1. Configuracion de los finales de carrera en la configuracién TRAVEL LIMIT LO (LIMITE DE

_ . ) . . CARRERA BAJO).
Este procedimiento ajusta los finales de carrera sin cambiar la
sefal de corriente asociada con las posiciones 0% y 100%. 2.5 Utilizando los pulsadores ARRIBA (EXTENDER) y
.~ . ABAJO (RETRAER) debajo de la cubierta, ajuste la

1.1 Desconecte la entrada analégica de los terminales resién de salida a la presion més baia deseada
de entrada de 4-20 mA. P P I '

1.2 Encienda la unidad. 2.6 Apl|que la corriente de control deseadg a los

terminales de entrada del control analégico para

1.3 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION este ajuste de presion.
en la configuraciéon TRAVEL LIMIT LO (LIMITE DE 2.7 Presione el pulsador SET y espere a que el led
CARRERA BAJO). L :

Limit Lo pase de verde a rojo y vuelva a verde para

1.4 Utilizando los pulsadores ARRIBA (EXTENDER) y establecer el limite de carrera bajo y la corriente de
ABAJO (RETRAER) debajo de la cubierta, ajuste el control correspondiente.

LQQU'jdor ‘("je presion en la presion de salida mas 2.8 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION
dja deseada. en la configuracién TRAVEL LIMIT HI (LIMITE DE

1.5 Presione el pulsador SET y espere a que el led CARRERA ALTO).

L'T'LlLO pasflqe.z’e;de arojo yk:’ uelva a verde para 2.9 Utilizando los pulsadores ARRIBA (EXTENDER) y
establecer etiimite de presion baja. ABAJO (RETRAER) debajo de la cubierta, ajuste la

1.6 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION presion de salida a la presién mas alta deseada.
en la configuracién TRAVEL LIMIT HI {LIMITE DE 2.10 Aplique la corriente de control deseada a los
CARRERA ALTO). : .

terminales de entrada del control analégico para

1.7 Utilizando los pulsadores ARRIBA (EXTENDER) y este ajuste de presion.

ABAJO <RETRAER? /debaJo de Iafublerta,lajuste: el 2.11 Presione el pulsador SET y espere a que el led
regulador de presion en la presion de salida mas T )
Limit Hi pase de verde a rojo y vuelva a verde para
alta deseada. Iy .
establecer el limite de carrera alto y la corriente de

1.8 Pulse el botdn SET y espere a que el led Limit control correspondiente.

Hi pase de ver’de arojoy vg'elva a verde para 2.11.1 Nota: para el Modo de Accién Inversa,
establecer el limite de presién alta. . y .
aplique la Senal Alta de corriente en la

1.9 Coloque el interruptor de CONFIGURACION posicion mas retraida y presione el botén
en el modo OPERATE/PULSE (ACCIONAR/PULSOS) SET. Aplique la sefal de Baja corriente en la
0 OPERATE/ANALOG (ACCIONAR/ANALOGICO) posicion mas extendida y presione el boton
para el funcionamiento normal. SET.

1.10 Cuando esté en el modo ACCIONAR/PULSOS, el 2.12 Coloque el interruptor de CONFIGURACION en
actuador respondera a las entradas de control de ACCIONAR/ANALOGICO para accionar el actuador
pulsos externos y se detendra cuando el regulador desde los terminales de entrada del control
de presion alcance alguno de los limites de presion. analdégico.

Los leds de LIMIT LO y LIMIT HI cambiarén de verde 213 SENALES DE ERROR - Si los leds de limite Hiy Lo

a rojo cuando se alcance el limite. Los pulsadores
internos ARRIBA (EXTENDER) y ABAJO (RETRAER)
responderan de la misma manera.

1.11  En el modo TRAVEL LIMIT/LO o HI, las entradas de
control de pulsos externos estan desactivadas. Los
pulsadores internos ARRIBA (EXTENDER) y ABAJO
(RETRAER) estaran activos e ignoraran los limites de
presiéon anteriores para que se puedan establecer
nuevos limites mas alla de los anteriormente
establecidos. Los leds de LIMIT LO y LIMIT HI
seguiran funcionando desde los limites previamente
establecidos hasta que se establezcan nuevos limites.

parpadean con luz roja, se ha producido un error
en la configuracién de la sefal de control analdgico.
El error mas comun es configurar el Limite de Lo

y Hiy olvidar cambiar la corriente de control. En
este caso, el Limite Lo y Hi deben configurarse en

la misma corriente. Esta sefal de error también se
produce si la diferencia en la corriente de control
entre el Limite Lo y el Limite Hi es inferior a 4 mA.
Corrigiendo la configuracion del limite inferior o
superior, o la de ambos, se resolvera el problema.
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7. Puesta en marcha continuacién
3. Configuracion de los interruptores de alarma 4.10 Pulse el botén SET y espere a los LED LIMIT Hl'y
3.1 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION en ALARM HI cambien de verde a rojo y vuelva a verde
la configuracion ALARM SWITCH LO (INTERRUPTOR para ajustar la corriente de salida FEEDBACK HI.
DE ALARMA BAJO). 4.11 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo
3.2 Utilizando los botones ARRIBA (EXTENDER) y OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS) 0 ANALOG
ABAJO (RETRAER), ajuste el regulador de presion a (ANALOGICO) para el funcionamiento normal.
su presion de ALARMA LO. 4.12 Modo de actuacion inversa para feedback
3.3 Presione el pulsador SET y espere a que el led 4.13 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo
ALARMA LO pase de verde a rojo y vuelva a verde OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS).
para establecer la configuracién del INTERRUPTOR
DE ALARMA LO. 4.14 Usando el botén interno DN (RETRACT), ajuste el
actuador a su posicién limite retraida.
3.4 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION en
la configuracion ALARM SWITCH HI (INTERRUPTOR 4.15 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION
DE ALARMA ALTO). en la configuracién FEEDBACK LO (SENAL DE
N RETORNO BAJA).
3.5 Utilizando los botones ARRIBA (EXTENDER) y ) o
ABAJO (RETRAER), ajuste el regulador de presion a 4.16 Usando el boton UPy DN, y monitorizando
su presion de ALARMA HI. la corriente de feedback analodgica en el
. miliamperimetro, ajuste la salida de feedback
3.6 Presione el pulsador SET'y espere a que el led de corriente al valor deseado (20mA) para este
ALARMA HI pase de verde a rojo y vuelva a verde posicion.
para establecer la configuracién del INTERRUPTOR
DE ALARMA HI. 4.17 Pulse el botén SET y espere a los LED LIMIT LO y
ALARM LO cambien de verde a rojo y vuelva
3.7 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo a verde para ajustar la corriente de salida
OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS) o ANALOG FEEDBACK LO.
(ANALOGICO) para el funcionamiento normal.
4.18 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo
4. Configuracion de la salida de sefial de retorno OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS).
4.1 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo 4.19 Utilizando en botén interno UP, ajusta el regulador
OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS). de presion a su limite de presién alto.
4.2 Utilizando el botén interno DN (RETRAER), ajusta el 4.20 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION
actuador a su posiciéon de limite retraida. en la configuracion FEEDBACK HI (SENAL DE
4.3 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION RETORNO ALTA).
en la configuracion FEEDBACK LO (SENAL DE 4.21 Usando el botén UP y DN, y monitorizando
RETORNO BAJA). la corriente de feedback analdgica en el
44 o lpussdor ATIBA EXTENDER) 4041 e et
(RETRAER), y monitoreando la corriente de sefal
de retorno analégica en el miliamperimetro, ajuste 4.22 Pulse el botén SET y espere a los LED LIMIT Hl'y
la corriente de salida en el valor deseado para esta ALARM HI cambien de verde a rojo y vuelva a verde
posicion. para ajustar la corriente de salida FEEDBACK HI.
4.5 Pulse el botdn SET y espere a los LED LIMIT LO y 4.23 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo
ALARM LO cambien de verde a rojo y vuelva OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS) o OPERATE
a verde para ajustar la corriente de salida ANALOGUE(ANALOGICO) para el funcionamiento
FEEDBACK LO. normal.
4.6 Coloque el INTERRUPTOR DE AJUSTE en el modo 4.24 Nota: El feedback generard la corriente del
OPERATE PULSE (ACCIONAR PULSOS). ajuste de FEEDBACK LO y FEEDBACK HI cuando
4.7 Utilizando en botén interno UP (EXTENDER), ajusta .el selecto_r giratorio se mueve a esas posiciones
s o . independientemente de la posicién del actuador.
el actuador a su posicion de limite extendida.
4.8 Coloque el INTERRUPTOR DE CONFIGURACION
en la configuracion FEEDBACK HI (SENAL DE
RETORNO ALTA).
4.9 Usando el pulsador ARRIBA (EXTENDER) y ABAJO
(RETRAER), y monitoreando la corriente de la sefal
de retorno analégica en el miliamperimetro, ajuste
la corriente de salida en el valor deseado para esta
posicion.
12 Regulador de presiéon operado a motor PAX1 Manual de Usuario




7.

Puesta en marcha continuacion

5. Ajuste manual del regulador de presion

/\ ADVERTENCIA

El ajuste manual debe realizarse solo cuando se haya
desconectado la alimentacion de la unidad.

NOTA: Es posible que haya varias fuentes de energia.
No quite la cubierta en el lugar sin antes haber
desenergizado completamente la unidad.

5.1

5.2

5.3

La salida del Regulador de Presion puede ajustarse
manualmente mediante una interfaz hexagonal
hembra de 8 mm (°/16") situada en la parte superior
de la unidad destapada.

Gire el ajuste en el sentido de las agujas del reloj
para aumentar la presion de salida y en el sentido
contrario para disminuirla.

Tenga cuidado al ajustar manualmente el actuador,
ya que podria danar la unidad si se fuerza el
actuador hacia sus topes mecanicos.

6. Restablecimiento de los valores de fabrica

El actuador PAX1/PAXL puede restablecerse a su
configuracién original de fabrica con el siguiente
procedimiento.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Coloque el interruptor de configuracién en
la posicion OPERATE/ANALOG (ACCIONAR/
ANALOGICO).

Simultdneamente presione y mantenga los botones
UP (EXTENDER), DN (RETRAER) y SET. Durante
aproximadamente 5 segundos, todos los LEDs
parpadearan en rojo encendido y apagado, y
posteriormente dejaran de parpadear.

Suelte los botones y los LEDs volveran a parpadear
nuevamente para indicar que el de restablecimiento
de los valores de fabrica esta activado.

Presione el botén SET para restaurar los PAX1/PAXL
a valores de fabrica. Los LEDs volveran a su estado
normal.

La rutina de “Restaurar Valores de Fabrica” se
cancelara si (a) los botones UP (EXTENDER) y DN
(RETRAER) son presionados o (b) el botdn SET no es
presionado en 20 segundos.
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8. Dimensiones de la instalacion
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Imagen 13 Dimensiones de la instalacion del regulador de presion PAX1 y Modelo 10

Regulador de presiéon operado a motor PAX1 Manual de Usuario




8. Dimensiones de la instalacion continuacién
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Imagen 14 Dimensiones de la instalacion del regulador de presion PAX1 y Modelo 11
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8. Dimensiones de la instalacion continuacién
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Imagen 15 Dimensiones de la instalacion del regulador de presion PAX1 y del modelo 4100A
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8. Dimensiones de la instalacion continuacién
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Imagen 16 Dimensiones de la instalacion del regulador de presion PAX1 y del modelo HPD o HPP
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8. Dimensiones de la instalacion continuacién
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Imagen 17 Dimensiones de la instalacion del PAX1 y del modelo 81
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8.

Dimensiones de la instalacion

continuacion
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Imagen 18 Dimensiones de la instalacion del PAX1 y del modelo 80
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8. Dimensiones de la instalacion continuacién
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Imagen 19 Dimensiones de la instalacion del PAX1 y del modelo 16
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9. Especificaciones

Suministro eléctrico (CC)

Tensién de alimentacion eléctrica
11-30 VCC

Consumo de energia 22 W max., <1,5 W en stand-by

Suministro eléctrico (CA)
Tensién de alimentacion eléctrica
95-250 VCA, 47-63 Hz

Consumo de energia 30 W méx.

Actuacion eléctrica, analégico

4-20 mA, 1500 V aislados
opticamente de la fuente de
alimentacion, interruptor para
fuente de alimentacion comdn

Control de actuacion

Alimentacion de actuacion
11-30 VCC (alimentacion de lazo)

Caudal de corriente min.
4 mA,; la diferencia en la
configuracion de la corriente de
control entre limite bajo y el limite alto

Actuacion eléctrica, pulsos

Control de actuaciéon  Interruptor de cierre de

amortiguacion, (1) aumento,

(1) disminucion

Corriente de actuaciéon amortiguacion de 10 mA,
aislamiento 6ptico 1500V,
interruptor para alimentacién
comun

Alimentacion de actuacion

4 \VVCC minimo,
30 VCC méaximo

Monitor

Interruptores de alarma Uso del cliente, (2) SPDT cada
interruptor, 1 A 250 VCA,
(relé de enganche magnético)

Retorno de posicién Opcional, alimentacién de lazo

aislado de 4-20 mA, 11-30 VCC

Limites del diseio eléctrico
Limites de suministro de tensién (CC)
11 VCC min., 30 VCC max.

Limites de suministro de tension (CA)
95 VCA min., 250 VCA max.,
47-63 Hz

Limites de entrada analdgica

3,5 mA min.,, 21 mA max.,

100 mA sin dafnos
Limites de salida analdgica

3,5 mA min., 21 mA max.
Limites de alimentacién de lazo externo

4 VCC min., 30 VCC max.

Interruptores de alarma 1 A 250 VCA SPDT

Interfaz del cliente

Conexiones eléctricas Bloque de terminales de tornillo
bajo cubierta, 14-30 AWG

Velocidad del actuador Plato multivuelta,

1,2 - 60 mm/min*

Interruptor de pulsador para
aceptar la posiciéon actual de la
barra de empuje para (2) limite de
final de carrera, (2) Interruptor de
alarma, y calibracién de retorno de
posicion analdgica

Ajustes de los limites

Interruptor de configuracion

Interruptor giratorio de 8 posiciones
Amortiguacion Plato de una vuelta, 8:1 hacia abajo

Interruptor de aislamiento
Lazo de control de pulsos - Aislado/
comun a la fuente de alimentacion

Rendimiento del actuador
25 mm

2890 N (650 Ibf)
1779 N (400 Ibf sobretemperatura
-40 a +70 °Q)

60 mm/min

Carrera maxima
Fuerza maxima

Velocidad lineal max.

Tornillo trapezoidal roscado
M10 x 2 mm

Inicializacién del encendido Tiempo
Control analdgico: 2,1 segundos
Control de pulsos: 0,9 segundos
Salida de retorno de posicion:
0,9 segundos

Eje del actuador

Clasificaciones EMC

FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B: 2020

IC ICES-003:2016 Ed.6

CISPR 11:2009 Ed.5

IEC 61326-1:2012/07/10 Ed.2, Inmunidad - Equipo destinado

a ser utilizado en un entorno industrial. Emisiones segun la
Seccién 7.2.

Clasificaciones del ambiente

Rango temp. funcionamiento
-40 a +80 °C, ciclo de trabajo
<50 %, periodo de ciclo <10 min
(motor en operacion)
-40 a +70 °C, trabajo continuo
(motor en operacion)

Proteccién de entrada IP66/68 Consulte las aprobaciones
especificas de la agencia en la P.2

Type 4X/6P Consulte las
aprobaciones especificas de la
agencia en la P.2

NEMA

*Es posible que sea necesario limitar la velocidad de accionamiento para lograr el
empuje nominal a tensiones de suministro mas bajas.
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10. Mantenimiento

/\ PRECAUCION

Apagar el regulador de presion del grupo motor

y desconectar el equipo asociado puede crear
condiciones peligrosas para el sistema. Asegurese de
que el sistema esté debidamente preparado para el
mantenimiento que se realizara en la unidad antes de
ponerla fuera de servicio.

Lubricacion periédica de la Barra de Empuje

Después de 20.000 ciclos de funcionamiento, vuelva a
lubricar la barra de empuje del actuador.

Asegurese de que es seguro despresurizar el sistema. Mueva
el pomo de configuracion al modo Operate Pulse (Accionar
Impulsos) y presionando el botén Jog DN, retraiga la barra
de empuje hasta su posicién mas retraida (presién de salida
cero del regulador de presion). Para extraer la barra de
empuje, quite los cuatro tornillos que sujetan el regulador
de presién en el alojamiento del actuador. Quite el regulador
de presién y la tapa de la barra de empuje extrayendo la
barra de empuje. Con el pomo de configuracion en el modo
Operate Pulse (Accionar Impulsos) y presionando el pulsador
Jog UP, extienda la barra de empuje hasta su posicion mas
extendida. Aplique lubricante Dow Corning G-4700 a la
rosca expuesta de la barra de empuje. Utilizando el pulsador
Jog DN, retraiga la barra de empuje hasta su posicion mas
retraida. Vuelva a colocar la tapa de la barra de empuje y el
regulador de presion.
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11. Conjunto de Actuador y Regulador de Presion PAX1

Actuador — 7

Barra de empuje

Junta térica

Tapa de la barra de empuje

Junta térica

Tornillos de montaje

Regulador de presion
Placa de montaje

Actuador
Tornillos de montaje

Junta térica

Regulador de presion

Imagen 20 Conjunto de Actuador y Regulador de Presion PAX1

Pdngase en contacto con la fabrica para obtener los kits de mantenimiento.
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