Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Producao e Ensaios no Produto (5)

Certificado N°:

Data de emissao inicial:

Data de validade:

Solicitante:

Fabricante:

Produto:

Marca Comercial:

NCC 13.2606 X -3 Reviséo/ n°.: 4
26/02/2014 Certificado de Conformidade vélido somente acompanhado das paginas de 1 a 5
04/10/2029

Rotork Controls Comércio de Atuadores Ltda.

Rua Quaresmeira da Serra 144, Loteamento Industrial Veccon Zeta, Sumaré- SP, Brasil
CEP: 13.178-542 / CNPJ: 08.103.203/0001-15

Rotork Instruments Italy s.r.l.
Via Portico, 17, Orio al serio 24050 — Bergamo - Italia

Chave rotativa fim de curso, modelos Soldo™ SW e SY

N/A
Tipo principal de protegao: d. t
Marcagao: Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIC T140 °C...T110 °C Db IP68
ISAIAS TEIXEIRA  Assinado de forma digital
por ISAIAS TEIXEIRA DO
Aprovado para emissdo em conformidade com o regulamento e normas aplicaveis DO CARMO CARMO
JUNIOR:3513694 JUNIOR:35136947845
Dados: 2023.10.04
7845 13:34:44.-03'00'
s Isaias Teixeira do Carmo Junior
Posigao:

Gerente de Processos

Certificado emitido conforme requisitos da avaliagdo da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo a Portaria

Inmetro n°. 115 de 21 de margo de 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.

2. Este certificado néo é transferivel e é de propriedade do organismo emissor.

3. Asituagao e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.

4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificagéo acreditado pela Cgcre - Coordenacao Geral de Acreditagdo.

Certificado emitido por:

FNCC_205

NCC Certificagdes do Brasil Ltda.
Acreditagdo Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, n° 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ n° 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br
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Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Producao e Ensaios no Produto (5)

Certificado N°:

NCC 13.2606 X -3 Revisao/ n°.: 4
Data de emisséo inicial: 26/02/2014 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 5
Unidades fabris adicionais:

N/A

Este certificado é emitido como uma verificagdo que amostras, representativas da linha de produgao, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam as
normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestdo da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi
avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito as condi¢des previstas no Regulamento Inmetro.

NORMAS:

O produto e quaisquer variagdes aceitaveis para ele especificados na relagédo deste certificado e documentos mencionados atendem as seguintes
normas:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Atmosferas Explosivas — Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais.
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Atmosferas Explosivas — Parte 1: Protegdo de equipamento por invélucro a prova de explosao “d”.
ABNT NBR IEC 60079-31:2022 Atmosferas Explosivas — Parte 31: Protecdo de equipamentos contra ignicdo de poeira por invélucros “t”.

As normas relacionadas nao se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado nao indica conformidade com outros requisitos de seguranga e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluidos nas
normas relacionadas acima.

RELATORIOS DE ENSAIO:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Tabela / 1 - Relatério(s) de ensaio
Identificagao Emissao Laboratorio
NO/NEM/ExTR09.0014/00 09/12/2009 NEMKO

Relatorio de auditoria / Relatério de Avaliagao da Qualidade:

Data da auditoria: 23/09/2022 (ltalia) Data da auditoria: 03/05/2023 (Brasil)
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DESCRIGAO:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado sdo como segue:

A chave rotativa fim de curso consiste em um invélucro de ago inoxidavel (tipo SW) ou aluminio (SY).
A funcao desta chave fim de curso é fornecer a posi¢éo da valvula/posicionador por modo visual ou por sinal elétrico.
Internamente ao invélucro podem ser instaladas varias opgdes de chave, dispositivos de aquecimentos, transmissores ou interfaces.

O equipamento pode ter as seguintes entradas roscadas:

2 entradas de 72" NPT

2 entradas de M20 x 1,5

2 entradas de %" NPT

2 entradas de M25 x 1,5

E todas as possiveis combinagdes conforme tipos de entradas citadas acima.

Tabela / 2 — Notagao do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade.
Marca Modelo Descrigao Coédigo de barras comercial
SWe SY Ver descrigéo e caracteristicas técnicas. Ver descrigao e caracteristicas técnicas. N/A

Caracteristicas técnicas:

As caracteristicas nominais dependem dos componentes internos, mas ndo podem exceder aos seguintes valores:
Umax: 250 Vca ou 125 Vcc.

Imax: 10 A.

Maxima poténcia de dissipagao interna: 10 W (incluindo aquecedor se aplicavel).

Tabela/ Table 3 — Classes de temperatura e faixas de temperatura ambiente

Gas Poeira Temperatura ambiente
T4 140 °C -60°C<T,<+105°C
T5 110 °C -60°C=<T,<+80°C
T6 110 °C -60°C=<T,<+60°C
Codigo de Barras (GTIN):
N/A

CONDIGOES DE CERTIFICAGAO:

Este certificado é valido apenas para o produto de modelo idéntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificagdes no projeto, bem
como a utilizagdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagéo descritiva do produto, sem a prévia autorizagéo
da NCC, invalidarao este certificado.

O usuario tem responsabilidade de assegurar que o produto sera instalado/utilizado em atendimento as instrugbes do fabricante e as normas
pertinentes em instalagdes elétricas em atmosferas explosivas.

As atividades de instalagdo, inspe¢do, manutengéo, reparo, revisdo e recuperagdo dos equipamentos sdo de responsabilidade dos usuarios e

Pagina3de5
FNCC_205 Rev. 28




Certificado de Conformidade Ex

Modelo com Avaliagado do Sistema de Gestao da Qualidade do Processo de
Producao e Ensaios no Produto (5)

. o.
Certificado N°: NCC 13.2606 X — 3 Revisao/ n°.: 4

Data de emissao inicial: 26/02/2014 Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 5

devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendagdes do fabricante.

Por se tratar de um processo de certificagdo cujo solicitante ndo é estabelecido legalmente no Brasil, o mesmo designou uma organizagao
estabelecida neste pais, a qual devera arcar diretamente com as responsabilidades técnica, civil e penal, de acordo com a legislagéo vigente, bem
como deve atender ao requisito de tratamento de reclamagbes. A organizagédo destinada a atender a todos estes requisitos esta indicada abaixo.

Rotork Controls Comércio de Atuadores Ltda.

Rua Quaresmeira da Serra 144, Loteamento Industrial Veccon Zeta, Sumaré- SP, Brasil
CEP: 13.178-542 / CNPJ: 08.103.203/0001-15

Organizacgao:

Marcacgéao de adverténcia:

ATENGAO — NAO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA ESTIVER PRESENTE
ATENGAO — RISCO DE CARGA ELETROSTATICA - VER INSTRUGOES

Condigoes especificas de utilizagdo segura:

Cuidados devem ser tomados para assegurar que na instalagédo, operagdo e manutengdo do equipamento seja evitado o risco de ignicdo por
descarga eletrostatica.

Care must be taken to ensure that the risk of electrostatic discharge ignition is avoided when installing, operating and maintaining the equipment.
O equipamento foi aprovado para o grau de protecéo IPX8 durante 1 hora com 1,5 metros de profundidade.
The equipment has been approved for IPX8 degree of protection for 1 hour with 1.5 meters of depth.

DOCUMENTAGAO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

Tabela / 4 — Documentacao descritiva
Identificagao Revisdo Identificagao Revisdo Identificagao Revisao
SL0225142-04 04 SD0213128-00 00 PSSY-00 00
SL0225141-03 03 0211092-00 2-0 PSSW-02 02
SL-0204067-01 01 SD-0211033-05 7-0 PQP-01 03
SL-0204066-01 01 SD-0211034-04 6-0 I0OM00058_POR 0-3
SL-0202054-07 07 S1-0201055-09 09 NOMENCLATURE SW SY 18/02/2014
SL-0202052-03 03 SL-0201053-05 05 - -
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Modelo com Avaliagdo do Sistema de Gestado da Qualidade do Processo de
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REGISTRO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE TECNICA E DETALHES DE REVISOES DO CERTIFICADO:

Tabela / 5 — Histérico do certificado
Revisao Data de revisao Certificado Descrigao Processo Fluig
0 26/02/2014 NCC 13.02606 X Emiss&o inicial 24273/13.2 111478
1 22/06/2017 NCC 13.2606 X Recertificado do processo 24273/13.2 e 39114/16.2 355861
alteragéo do enderego da fabrica.
2 08/08/2017 NCC 13.2606 X Corregao na descri¢cdo das normas. 39114/16.2 Rev.02 367766
3 25/06/2020 NCC 13.2606 X Recertificagao. 24273/13.2.Re2 625808
Recertificagdo e revisdo: adequagao do processo
4 04/10/2023 NCC 13.2606 X - 3 de certificagdo para atendimento a Portaria 24273/13.2.Re3 146627
n°115, alteracéo da razao social do solicitante.
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